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1. PREMESSE 

 

La presente relazione si riferisce alla valutazione dei SOTTOSERVIZI esistenti e di progetto inerenti le 

aree interessate dal piano particolareggiato esecutivo riguardante i terreni ubicati in località Monticelli di 

Ascoli Piceno, prospicienti l'ospedale civile "C. e G. Mazzoni", inseriti all'interno del PRG nella zona 17C 

(art.28 NTA) e ricadenti nel sub-ambito 17C-2.  

A seguire si riporta individuazione da foto satellitare delle suddette aree. 

 

 

immagine satellitare con individuazione dell'area di intervento 

 

 

2. ATTIVITA' ED INDAGINI CONOSCITIVE 

Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente descritte le attività poste in essere ai fini di ottenere 

informazioni circa i sottoservizi esistenti. 

 

2.1. CONFEREZA DEI SERVIZI DEL 12-05-2016 

Si sono reperiti innanzitutto i pareri espressi da parte degli Enti gestori nell'ambito di una precedente 

conferenza dei servizi svoltasi in data 12 maggio 2016. Seppure riferiti all'iniziale e diverso progetto di piano 

attuativo i pareri stessi, riportati in allegato, contengono utili informazioni per lo sviluppo della 

progettazione.  

È stato inoltre reperito il parere espresso dall'AATO 5 in riferimento all'adozione del PRG vigente 

del comune di Ascoli, dal quale non emergono controindicazioni per la fattibilità dell'intervento, salvo 
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valutazioni puntuali sull'intervento. 

 

2.2. INTERFACCIA CON ENTI GESTORI 

In tempi non recenti sono stati informalmente contattati tutti i principali Enti Gestori dei sottoservizi 

(Enel Distribuzione S.p.A. - Ascoli Reti Gas S.r.l. - CIIP S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.) per avere il quadro 

delle linee esistenti e valutare potenziali problematiche ed interferenze, nonché eseguito sopralluogo 

preliminare con i tecnici della Telecom per tramite della procedura cd. "assistenza scavi". 

Nella tavola allegata alla proposta di piano sono chiaramente individuati tutti i sottoservizi secondo 

le indicazioni fornite. Solo l'ENEL Distribuzione S.p.A. non ha rilasciato planimetrie limitandosi a 

comunicare informalmente l'esistenza di una linea di MT su via dei Platani e l'assenza di attraversamenti 

all'interno dei terreni oggetto di intervento. 

 

2.3. PARERI ACQUISITI SU PRECEDENTE PROPOSTA DI PIANO 

Oltre quanto evidenziato nei paragrafi precedenti si segnala che nell'ambito della procedura di VAS 

della precedente proposta di piano del 2019, la quale comprendeva entrambi i sub-ambiti 17C-1 e 17C-2, 

vennero ottenuti pareri favorevoli, in allegato,da parte di CIIP ed AATO, i quali sostanzialmente ribadivano 

nei contenuti la fattibilità delle opere e dettavano i criteri generali di intervento. Si tenga al riguardo conto 

che la presente proposta di piano si caratterizza per una "marcata riduzione" in termini di volumetrie ed 

impatti rispetto alla precedente del 2019. 

 

3. ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE 

Vale innanzitutto premettere che gli esecutivi e computi di dettaglio delle opere di urbanizzazione 

saranno predisposti all'atto della presentazione dei titoli edilizi successivi l'approvazione della proposta di 

Piano, così come stabilito nella convenzione tra i privati ed il comune di Ascoli Piceno. 

Ciò detto, a seguire si descrivono brevemente le scelte progettuali comunque delineate nelle 

tavole allegate alla proposta di piano. 

 

3.1. FOGNATURE ACQUE BIANCHE 

Sono trattate separatamene le due zone di intervento, ovvero, il sub-ambito 17C-2 ed il 

parcheggio pubblico di piano ad est di Largo delle Acacie. Ognuna di esse sarà dotata di proprie linee di 

raccolta che confluiranno in unico collettore su via dei Platani e da qui nella condotta cha attraverso via 

dei Frassini recapiterà al fiume Tronto, ovvero al corpo ricettore superficiale più vicino. 

Vale qui ricordare che: 

− sono previsti sistemi di invarianza idraulica come meglio descritti nella specifica relazione; 

− le acque bianche non sono da considerarsi di prima pioggia e dunque non saranno soggette 

a trattamento, in quanto afferenti strade e piazzali pubblici e privati ai sensi dell'art. 42 
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comma 4 - sezione D del PTA Marche. 

 

3.2. FOGNATURE ACQUE NERE 

Il fabbricato commerciale in progetto sarà dotato di linea di recapito alla fognatura nera esistente 

su via dei Platani. 

 

3.3. APPROVIGIONAMENTO IDRICO 

L'approvigionamento idrico avverrà in derivazione dalla condotta idrica esistente, ghisa 

sferoidale DN400, su via dei Platani.  

 

3.4. RETI ELETTRICHE 

Per ciascuno dei due sub-ambiti è prevista una cabina di trasformazione MT/BT che sarà 

alimentata dalla linea di media tensione esistente su via dei Platani. Dalle due cabine partiranno poi le 

distributrici per le varie utenze, ovvero, residenze, attività commerciali e direzionali, illuminazione 

pubblica e privata dei piazzali. 

 

3.5. RETE DATI E COMUNICAZIONI 

Come concordato con i tecnici TELECOM in fase di sopralluogo la distribuzione avverrà da nord, 

a partire dalla linea esistente appena a monte delle aree di intervento.  

 

3.6. RETE GAS 

L'approvigionamento gas avverrà in derivazione dalla condotta di media pressione esistente su 

via dei Platani.  
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Spett.le 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

P.E.C.: urbanistica.provincia.ascoli@emarche.it 
  

                                                                   e, p.c.    CIIP Spa 
 

COMUNE DI ASCOLI PICENO 
 

 
 

Oggetto: Parere tecnico di competenza per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 152/06 del “Piano Particolareggiato Esecutivo Zona 17-C – Sub. Ambiti 
17C-1 e 17C-2 “Zona Commerciale – Residenziale – Direzionale” in attuazione 
dell’art. 28 delle N.T.A. della Variante al PEEP e PPE per il contratto di quartiere II 
del comune di Ascoli Piceno 

(Convocazione con nota Provincia prot. 12894 del 31.05.2019 – Prot. AATO n. 1202 del 31.05.2019) 

 

Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall’Amministrazione Provinciale, ha verificato 

che la pratica consiste in un piano particolareggiato Esecutivo di superficie complessiva pari a 29.387,30 

metri quadrati con una volumetria massima assentita pari a 34.830 m3 (244 A.E. insediabili) in riduzione 

rispetto alle previsioni del P.R.G. approvato; 

Rilevato che l’area oggetto della citata Variante è interna all’agglomerato di Ascoli Piceno così come 

individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle 

disposizioni della P.T.A. della Regione Marche; 

Evidenziato che il vigente Piano Regolare, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2/2016, risulta 

essere stato sottoposto a parere preventivo dell’AATO e del Gestore del S.I.I. e pertanto le aree inserite 

nel P.R.G. sono state esaminate alla luce delle infrastrutture del S.I.I.; 

Richiamato, a tal proposito, il parere dell’Autorità per l’area in questione: 

ASA 6 – PEEP E PPE Monticelli Contratto di quartiere II 

A tal proposito si evidenzia che, pur trattandosi sostanzialmente di interventi all’interno del quartiere già 

urbanizzato di Monticelli, si ritiene necessario analizzare di volta in volta le singole aree per poter 

esprimere i relativi pareri sul sistema idrico integrato al fine di verificare la correttezza degli allacci idrici e 

fognari; 

 
Richiamate le prescrizioni riportare nel parere della CIIP Spa prot. 2019014246 del 04.06.2019 in merito 
alla succitata citata verifica di assoggettabilità a VAS dell’area ASA6: 
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Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dal SUAP ed il parere della 

CIIP S.p.A, esprime PARERE FAVOREVOLE all’esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell’art. 12 del 

D.Lgs. 152/06, della procedura di “Piano Particolareggiato Esecutivo Zona 17-C – Sub. Ambiti 17C-1 e 

17C-2 “Zona Commerciale – Residenziale – Direzionale” con le seguenti PRESCRIZIONI: 

 fornitura di acqua potabile: rispetto le prescrizioni tecniche del Gestore CIIP Spa. 

 scarico di acque reflue domestiche, assimilate e industriali: allaccio alla rete fognaria 

pubblica secondo le prescrizioni impartite dal Gestore al momento dell’allaccio; 

 scarico delle acque meteoriche: la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal 

reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in 

alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la 

rete di raccolta non sarà presa in gestione dalla CIIP Spa in quanto le reti acque bianche esulano 

dalle competenze del S.I.I.. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall’art. 42 

delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione 

Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. 

marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i... 

 eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è 

soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente. 

 
Cordiali saluti, 
 
 

Il Direttore Generale 

               

mailto:info@ato5marche.it
http://www.ato5marche.it/
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Cicli Integrati Impianti Primari spa 
Capitale Sociale € 4883.340001v. 
Viale della Repubblica, 24 
63100 Ascoli Piceno 
C.F.-P.I, e n, iscr. Ridi AP 00101350445 
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222 
Numero Verde 800-216172 
wwwciip.it  e-mail: infociiø il 

Mernbe ol CISO Fecierotor, 

Ascoli Piceno li 04/06/2019 Prot, diP n. Spett.le  

I l II I I I Provincia di Ascoli Piceno 
PEC: provincia.ascoli@emarche.it  

2019014246 
e p.c. Spett. le 

Comune di Ascoli Piceno 
PEC: comune.ascoIipiceno@actaIiscertymaiI.it  

Spett.le 
AATO n. 5— Marche Sud Ascoli Piceno 
PEC: ato5marche@emarche.it  

Al Seni/zio Reti - Zona di Ascoli Piceno 
Al Responsabile Servizio Depurazione 
LORO SEDI 

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/06 
e della D.G.R Marche n° 1813/2010 per il Piano Particolareggiato Esecutivo Zona 17-C - Sub. 
Ambiti 17C-1 e 17C-2 "Zona Commerciale - Residenziale - Direzionale" in attuazione dell'art. 28 
della N.T.A della Variante al PEEP e PPE per il contratto di Quartiere Il Monticelli - Ascoli 
Piceno. 

In riscontro alla Vostra nota prot. n° 12894 del 31.05.2019, prot. CIIP n° 14155 del 31.05.2019, 
contenente la richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i di cui in oggetto, 
questa Azienda esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e cosi come già notificato con parere preventivo 
prot. CIIP n° 15912 del 26.05.2016, con la presente comunica che: 

l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in 
derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti presenti nella zona, in particolare dalla 
tubazione in ghisa sferoidale DN 400 posta in viale dei Platani; 

gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, 
presso il collettore principale DN 400 esistente lungo viale dei Platani che adduce i liquami al 
depuratore esistente subordinato alla verifica della capacità idraulica residua dell'impianto di 
depurazione interessato al momento dell'intervento; 

al momento il depuratore interessato denominato "Marino" (DEPUR00044) ha la capacità residua 
sufficiente per accogliere il nuovo carico organico ed idraulico; 

la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dai reticolo fognario 
acque nere e dal reticolo fognario acque bianche esistenti e dovrà recapitare direttamente al 
compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta 
non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle 
competenze del 5.1.1. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. Si ricorda che la disciplina 
delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N145 del 
26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 
27/02/2010 e 5ml. 
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Poiché gli interventi si svilupperanno su un arco temporale non ancora definito, all'atto 
dell'urbanizzazione andranno riverificate le condizioni relative all'esercizio idrico potabile e al sistema 
fognario-depurativo, con particolare riferimento alla capacità residua del depuratore interessato denominato 
Marino (DEPUR00044) e di volta in volta verranno fornite indicazioni puntuali circa il collettamento dei reflui 
di acque nere, acque meteoriche e acquedotto. 

Nel caso in cui all'interno degli edifici siano presenti locali ad uso commerciale che possano ospitare 
attività i cui reflui siano riconducibili ad uno scarico di tipo industriale e/o assimilato in base alla normativa 
vigente dovrà essere predisposto apposito pozzetto fiscale di adeguate dimensioni al limite della proprietà 
privata; il convogliamento di acque reflue industriali e/o assimilate nella fognatura in argomento è 
subordinato al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP competente per territorio 
e dietro parere vincolante di questa azienda che rimane titolare dei l'endoprocedimento. 

Nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, le proprietà 
dovranno, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate concordando 
preventivamente i lavori con questa azienda. 

Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti allorquando le singole proprietà lottizzanti inoltreranno idonee 
richieste per l'ottenimento del nulla osta definitivo all'esecuzione dei lavori di estensione della rete idrica e 
fognaria ed allaccio alla rete idrica e fognaria esistente corredando la pratica di tutta la documentazione 
necessaria. 

Il presente parere è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, 
più restrittive che dovessero intervenire in materia essendo l'intervento all'interno dell'agglomerato di 
ASCOLI con particolare riferimento alla Direttiva 91/271/CEE ed al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come 
pubblicato sul BUR della Regione Marche. 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento in mie si porgono distinti saluti. 

Per informazioni rivolgersi a: Geom. Domenico Spinelli Tel.: 0736-272123 
Responsabile della pratica Geom. Antonio Serena \.j 1 Tel.: 0736-272235 

Area Gestione 
Il Coordinatore 

Geom. Antonio Serena 
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